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IDENTIFICACIO DEL CLIENT

Empresa aqualia Anglés Teléfon 972 4212 32

Poblacio Anglés Fax

Direcci6 C/ Avall, 27 Masoveria Can Cendra Provincia Girona

IDENTIFICACIO DE LA MOSTRA (PEL CLIENT) DADES DE CONTROL

Tipus de Mostra Aigua de consum. Data de Recepcid 21/01/2021

Municipi Anglés Data inici d'analisi 21/01/2021

Punt presa mostra Diposit General Data final d'analisi 25/01/2021

Punt presa mostra Codi mostra E1-21-000306

Origen de l'aigua Codi LIMS 1117806

Data del mostreig 20/01/2021 Tipus d'analisi Analisi control diposit + Al

Recollida per Client

PM SINAC 26568 - ANGLES-DIPOSIT GENERAL Mostra Rebuda Mostra liquida en diversos
envasos

DADES ANALITIQUES APORTADES PEL CLIENT

* Clor residual lliure 0,99 mgl/l * Olor (a 25°C) 1 * dilucions
* Clor residual combinat 0,07 mgl/l * Sabor (a 25°C) 1 * dilucions

RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG

Parametres microbiologics Interval Valor Parametric R.
D’intercesa D. 140/2003
Parametres Métode Unitats Resultat Min. Max.
Rec. Escherichia coli UNE-EN ISO 9308-2:2014 NMP /100 ml 0 0
Rec. Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189:2017 ufc/100 ml 0 0
incloses les espores
Rec. Bacteéries Coliforms UNE-EN ISO 9308-2:2014 NMP /100 ml 0 0
Rec. coldnies a 22 °C UNE-EN ISO 6222:1999 ufc/1 ml n.d. 100

Norma UNE-EN ISO 6222: Tecnica: Sembra en profunditat en placa; Medi: YEA; Temps: 68 + 4 hores;
T incubacio: 22 + 2°C.

NOTA MICROBIOLOGIA:  Segons la norma ISO 8199, els recomptes de parametres microbiologics de 1 a 2 ufc/vol suposen una deteccio de
la preséncia de 'organisme, i de 3 a 9 ufc/vol sén un numero estimat.

Parametres organoléptics Incertesa Valor Parametric R.
Expandida D. 140/2003
Parametres Metode Unitats Resultat (K=2) Min. Max.
Color PNT-aq-E1-Color (2) mg/l Pt-Co <5,0 15
Terbolesa PNT-aq-E1-TRB (2) NTU <0,30 1
Parametres indicadors Incertesa Valor Paramétric R.
Expandida D. 140/2003
Parametres Metode Unitats Resultat (K=2) Min. Max.
Alumini PNT-aq-E1-ICP_MA (2) g/l <20 200
Amoni PNT-ag-E1-NH4 (1) mg/l <0,100 0,50
Conductivitat a 20 °C PNT-ag-E1-Cond (4) pS/em a 20°C 402 +27 2 500
pH PNT-aq-E1-pH (4) Unitats de pH 7,84 10,17 6,5 9,5
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IDENTIFICACIO DE LA MOSTRA

Codi mostra E1-21-000306

OBSERVACIONS

NOTES FINALS

- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.

- Els resultats d'aquest informe només corresponen a la mostra tal com és rebuda al laboratori.

- Les incerteses dels parametres acreditats no expressades a l'informe estan calculades i a disposicié del client.

- La reproduccié parcial d'aquest informe no esta permesa sense |'autorizacioé per escrit d'aquest laboratori.

- El laboratori no es fa responsable de les dades aportades pel client, quedant fora de I'abast d'acreditacio.

- El Sistema de Gestio de Qualitat d'aqualia, implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assajos, esta
certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

- El Sistema de Gestio Mediambiental d'aqualia esta certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

- Els parametres determinats mitjangant els métodes PNT-ag-E1-ICP_MA (2) y PNT-ag-E1-ICP_min (2), corresponen a “
Metall”, establerta al Reial Decret 817/2015, del 11 de Setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluaci
6 de l'estat de les aiglies superficials i les normes de qualitat ambiental.

El Responsable Técnic del Laboratori

aqualiar=s

Lorena Rodriguez Bonilla
27/01/2021
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