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IDENTIFICACIO DEL CLIENT

Empresa aqualia Anglés Teléfon 972 4212 32

Poblacio Anglés Fax

Direcci6 C/ Avall, 27 Masoveria Can Cendra Provincia Girona

IDENTIFICACIO DE LA MOSTRA (PEL CLIENT) DADES DE CONTROL

Tipus de Mostra Aigua residual Data de Recepcio 08/10/2020

Municipi Anglés Data inici d'analisi 08/10/2020

Punt presa mostra Aigua de rebuig. Data final d'analisi 26/10/2020

Punt presa mostra Codi mostra E1-20-006445

Data del mostreig 07/10/2020 Codi LIMS 1088204

Recollida per Client Tipus d'analisi Aigua de rebuig Anglés.

Mostra Rebuda Mostra liquida en diversos

envasos

DADES ANALITIQUES APORTADES PEL CLIENT

* Clor residual lliure n/a mg/I
RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG
Parametres indicadors Incertesa
Expandida
Parametres Metode Unitats Resultat (K=2) Min. Max.
*  Alumini PNT-ag-E1-ICP_MA (2) mg/| <0,20 1
*  Amoni PNT-ag-E1-NH4 (2) mg/l NH4 <0,02 15
* Ferro PNT-ag-E1-ICP_min (2) mg/l <0,25 2
* Manganés PNT-aq-E1-ICP_min (2) mg/l <0,025 2
pHa25°C PNT-aq-E1-pH (2) Unitats de pH 7,60 10,24 6 9
* DBO5 PNT-ag-E1-DBOS5 (1) mg O2/| <10 40
* Fosfor PNT-ag-E1-P(2) mg/l P 0,0790 +0,0079 10
Materies en suspensié (MES) PNT-aq-E1-SLD (1) mg/| <10,0 80
* Nitrogen total PNT-aq-E1-N total (1) mg/I N 2,89 +0,58
Incertesa
Expandida
Parametres Metode Unitats Resultat (K=2) Min. Max.
* Nitrogen Amoniacal PNT-aq-N amoniacal (2) mg/IN <0,015 35
* Clorurs PNT-ag-E1-Cl- (2) mgll 19,2 3.8 1000
* Nitrogen organic PNT-ag-E1-N total (1) mg/I N 1,13 +0,23 35

OBSERVACIONS
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Calle Federico Salmoén, 13. 28016 MADRID.
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IDENTIFICACIO DE LA MOSTRA

Codi mostra E1-20-006445

NOTES FINALS

- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.

- La reproduccié parcial d'aquest informe no esta permesa sense l'autorizacié per escrit d'aquest laboratori.

- El laboratori no es fa responsable de les dades aportades pel client, quedant fora de I'abast d'acreditacio.

- El Sistema de Gestié de Qualitat d'aqualia, implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assajos, esta

certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

- El Sistema de Gestié Mediambiental d'aqualia esta certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

- Els parametres determinats mitjancant els métodes PNT-ag-E1-ICP_MA (2) y PNT-ag-E1-ICP_min (2), corresponen a ¢

Metall total”, establert a I”’Ordre MAM/3207/2006 determinacions quimiques i microbiologiques per I'analisi de les aiglies”.

El Responsable Técnic del Laboratori

aqualiar=s=

Lorena Rodriguez Bonilla
26/10/2020
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