
INFORME D'ASSAIGS

FCC aqualia S.A.

CIF: A 26019992

C/ Irlanda,11. Pgno. Espíritu Sto. Colloto. Oviedo

C. P.: 33010

Tlf.: 985 98 55 64

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y

Servicios Sanitarios del Principado de Asturias

con el número de registro 012/03

N1-21-003329-1Nº informe:

Pàgina 2de1

N1-21-003329-1

Empresa

Fax

aqualia Anglès

Anglès

C/ Avall, 27 Masoveria Can Cendra

972 42 12 32

Girona

Població

Direcció

Telèfon

Província

IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT

13/04/2021

13/04/2021

26/04/2021

12/04/2021

Dipòsit General

Anglès

Dipòsit General

Cliente

Tipus de Mostra

Municipi

Punt presa mostra

Origen de l'aigua

Data del mostreig

Recollida per

Data de Recepció

Data inici d'anàlisi

Data final d'anàlisi

Codi mostra

Tipus d'anàlisi Análisis actividad alfa total, 

beta resto y dosis indicativa

Agua de Consumo

- Codi LIMS 1142978

Punt presa mostra

DADES DE CONTROLIDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA (PEL CLIENT)

Mostra líquida en diversos 

envasos

Mostra Rebuda26568 - PM1PM SINAC

N1-21-003329

mg/l 

0,82

0,06

mg/l 

DADES ANALÍTIQUES APORTADES PEL CLIENT

* Clor residual lliure

* Clor residual combinat

* Olor (a 25ºC)

* Sabor (a 25ºC)

1

1

* dilucions

* dilucions

RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG

Radiactivitat

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Incertesa

Expandida

(K=2) Min. Màx.

 * Dosi Indicativa Total Cribado mSv/año <0,10  0,10

 * Activitat Alfa Total PNT-aq-N-AlfaBeta(1) Bq/l 0,04  0,1

 * Activitat Beta Resto PNT-aq-N-AlfaBeta(1) Bq/l <0,04  1,0

L'expressió de resultats com <, a radioactivitat indica valors inferiors a l'activitat mínima detectableNOTA RADIACTIVIDAD:

OBSERVACIONS

NOTES FINALS

- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.

- Els resultats d'aquest informe només corresponen a la mostra tal com és rebuda al laboratori.

- Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades a l'informe estan calculades i a disposició del client.

- La reproducció parcial d'aquest informe no està permesa sense l'autorizació per escrit d'aquest laboratori.

- El laboratori no es fa responsable de les dades aportades pel client, quedant fora de l'abast d'acreditació.

- El Sistema de Gestió de Qualitat d'aqualia,  implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assajos, està 

certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

- El Sistema de Gestió Mediambiental d'aqualia està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
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N1-21-003329-1

N1-21-003329Codi mostra

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

28/04/2021

Jorge Suarez

El Responsable Tècnic del Laboratori


